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Цель исследования: разработка решений для увеличения эффективности энер-
гокомплекса г. Гомеля. 

Основными объектами исследования являются характеристики энергокомплек-
са, определяющие надежность системы и качество ее работы. 

По данным РУП «Гомельэнерго» около 60 % г. Гомеля обеспечивается центра-
лизованным теплоснабжением и входит в теплофикационный комплекс г. Гомеля. 

Сам город можно поделить на районы, которые отапливаются двумя основны-
ми производителями теплоты – ТЭЦ-1, находящейся в центре города, и ТЭЦ-2, ко-
торая расположена возле а.г. Урицкое. 

Скорый ввод Белорусской АЭС окажет большое влияние на энергосистему Рес-
публики Беларусь из-за необходимости изменять параметры выработки электроэнер-
гии, покрывая ночные и дневные минимумы. Основные поставщики теплоэнергии  
не имеют возможности изменять свои параметры в требуемом диапазоне. Данный 
факт может привести к большому перерасходу топливно-энергетических ресурсов. 

Около 40 % гомельских тепловых сетей имеет возраст более 25 лет, что нега-
тивно сказывается на качестве поставляемой потребителям теплоты, а также снижает 
надежность всей системы. 

Около 70 % насосных агрегатов первого и второго подъема не оснащены сред-
ствами регулирования подачи, что также приводит к нерациональному использова-
нию топливно-энергетических ресурсов. 

В результате анализа статистических данных были разработаны основные ме-
роприятия по оптимизации теплофикационного комплекса г. Гомеля: 

1. Замена трубопроводов с вышедшим сроком эксплуатации на ПИ-трубы.  
2. Установка дополнительных электрокотлов на Гомельской ТЭЦ-2 для повы-

шения маневренности ТЭЦ. 
3. Использование частотных регуляторов на насосных агрегатах первого и вто-

рого подъема. 
Дальнейшие расчеты технико-экономических показателей проводились в соот-

ветствии с методическими рекомендациями по составлению технико-экономических 
обоснований для энергосберегающих мероприятий. 
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В результате анализа была выбраны основные мероприятия для увеличения эф-
фективности энергокомплекса г. Гомеля. Был рассчитан срок окупаемости для каж-
дого мероприятия в отдельности:  

1) установка трех электрокотлов мощностью 50 кВт на Гомельской ТЭЦ-2 с це-
лью повышения ее маневренности окупит себя за 1,43 года; 

2) замена всех труб с истекшим сроком эксплуатация имеет срок окупаемости  
в 7,63 года; 

3) внедрение частотных регуляторов для насосов первого и второго подъема 
Гомельской ТЭЦ-2 имеет срок окупаемости в 1,02 года. 
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Тепловые трубы и термосифоны являются наиболее эффективным пассивным 
методом передачи тепла, доступным на сегодняшний день. В простейшей форме 
герметичная трубка (обычно из меди) изолируется и заполняется рабочей жидко-
стью. В качестве рабочей жидкости в тепловых трубах в настоящее время использу-
ются различные хладагенты, такие как R134A, R407C, R410A, хотя вода также ис-
пользуется в качестве альтернативы.  

Для исследования процессов, протекающих в полости термосифона, на кафедре 
«Промышленная теплоэнергетика и экология» учреждения образования «Гомель-
ский государственный технический университет имени П. О. Сухого» был изготов-
лен термосифон (замкнутое двухфазное теплопередающее устройство) и создан экс-
периментальный стенд.  

Была проведена серия экспериментальных исследований для определения рас-
пределения температур стенки испарителя и конденсатора термосифона при разных 
подводимых тепловых нагрузках к испарителю при различной степени заполнения 
рабочей жидкостью (дистиллированной водой, фреонами R134A, R407C, R410A)  
и разных углах наклона термосифона к уровню горизонта в вертикальной плоскости.  

Анализ полученных экспериментальных данных показал следующее: 
1. Термосифон работает наиболее эффективно при объеме заправки 500 мл, так 

как трубка, возвращающая конденсат, полностью заполнена жидкостью, что создает 
гидравлический затвор и препятствует опрокидыванию циркуляции. 

2. Классический термосифон на всем диапазоне подводимых мощностей рабо-
тает в оптимальном режиме с наименьшим термическим сопротивлением в верти-
кальном положении, т. е. при угле наклона 90° (рис. 1). 

 


