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Центробежные насосы для гидросистемы выбираются по их номинальным па
раметрам и статическим характеристикам. Однако часто условия эксплуатации насоса 
таковы, что значительную часть времени он работает на неустановившихся режимах. В 
этих случаях необходимо принимать во внимание характер динамических процессов, 
возникающих при пусках и остановках. 

Рассмотрим связь между гидравлическими параметрами системы и характером 
переходных процессов, возникающих при включении насоса. 

Уравнение баланса энергии для неустановившегося потока жидкости, находя
щейся в системе, заполненной жидкостью, можно представить в виде: 






